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ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫ Х И СП Ы ТАН И Й

№  3896 ОТ 27~декабря 2018 г.

1. Наименование п редп риятия , организации (заявитель): О бщ ество  с о гран и чен н ой  ответственностью
производственное ж и л и щ н о е  у п р авл ен и е  "Н иж егородское".

2. Ю ридический адрес: Р е с п у б л и к а  Б аш кортостан , с. Н иж егородка, ул. Ч ап аева , 26 /1 .

3. Наименование образца (п робы ): вода централи зован н ы х систем  п итьевого  в о д о сн аб ж ен и я

4. Место отбора: РБ. У ф и м ск и й  рай он , с. Н иж егородка., П р о б а  №  2 - ул. К узн ец овская  поляна (родни к
Н иж егородский).

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 2 0 .12 .2018  11:00

Ф.И.О., должность: К ар и м о в а  С. М ., помощ ник врача по общ ей  ги ги ен е  Ф БУ З "Центр гигиены  и
эпидем иологии в Р есп у б л и к е  Б аш кортостан" .

Условия доставки: со о тве тств у ю т  Н Д

Дата и время доставки в И Л Ц : 20 .12 .2018  14:00

П роба отобрана в с о о т в е тст в и и  с Г О С Т  31861-2012 "Вода. О бщ ие тр еб о в ан и я  к о тбору  проб", ГО С Т 31942-2012 
Вода. О тбор проб дл я  м и к р о б и о л о ги ч еск о го  анализа", Г О С Т  Р 56 2 3 7 -2 0 1 4  "В ода питьевая. Отбор проб на 

станциях водоп одготовки  и в тр у б оп ровод н ы х  расп редели тельн ы х  си стем ах".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований: З ая в к а  Заявка  №  01-9105-16  о т П .  12.2018 г.

7. НД, регламентирующ ие объем  лабораторны х испытаний и их оценку:
СанПиН 2 .1 .4 .1074-01  "П и тьев ая  вода. Г игиенические требован ия к к ач еств у  воды  централизованны х систем  

питьевого водосн абж ен и я. К о н тр о л ь  качества. Г игиен и чески е тр еб о в ан и я  к об есп еч ен и ю  безопасности  систем  
горячего водосн абж ени я".

8. Код образца (пробы): 12 .14 .17 .3896  12

9. Средства измерений:

l-Na п/л Тип
прибора Заводской номер №  свидетельства 

о поверке
Срок действия

! 1 А нализатор ж и д к о стн ы й  "Ф л ю орат- 02-2М " 2285 1 1/9326 от 
27 .07 .2016

26.07.2019

! ?

!
А нализатор ртути  "Ю л и я  -5К " 05 1 1/11526 от 

05 .09 .2016
04.09.2019

j
~ А том н о-абсорбц и он н ы й  сп ектр о м етр  "Spectr А А -

240FS"
0906М 066 1 1/6579 от 

09 .06 .2016
08.06.2019
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4 А том н о-абсорбц и он н ы й  сп ектром етр  "Spectr A A -280Z" E L 08013060 11/6578 от 
09.06 .2016

0S.06.2019

5 рН -метр "рН -150М И " 4929 1 1/7825 от 
29 .06 .2016

28.06.201?

6 С истема к ап и л л ярн ого  эл ек тр о ф о р еза  К апель-105М 1050 11/15927 от 
25.1 1.2016

24.11.2019

С пектроф отом етр  П Э -5 4 0 0 В И 705 11/5121 от 
13.05.2016

12.05.2019

8 Х ром атограф  газо вы й  "К ри сталл  2000М " 4539 11/17184 от 
16.12.2016

15.12.2019
J

10. Условия проведения и спы тани й : У сл ови я  проведения и спы таний  с о о тв е тств у ю т  н орм ативны м  требованиям
Р езул ь таты  и сп ы тан и й

№ №  О п ред еляем ы е Е ди ни ц ы  Результаты  ; НД на методы
„ „ „ „  „ Д О П У СТИ М О ГО  '

п/п п оказатели  ; и зм ерен ия : испы тании * j исследовании
__ ___________________________________  r _______ j _____________ ■_______уровня_______|_____________________

О Р I A Н О Л Е П Т И Ч Е С  К И Й А Н А Л И 3
Образец поступил 20 .12 .20] 8 14:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 3896
дата начала испы таний20.12.2 01814:30 дата выдачи рез\льтата24  12 2018 12:12

1 ; Запах балл 0 (без запаха) 2 ГОСТ 3351-74
■> Привкус балл 0 (без вкуса) 2 ГОСТ 3351-74
3 |Цветность градус менее 1,0* 20 ГОСТ 31868-2012
4 [Мутность мг/дмЗ менее 0,58* 1,5 ГОСТ 3351-74

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Файзуллина 3. К., врач по СГЛИ
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  X И М И  Ч Е С К И Й А Н А Л И 3

Образец поступил 20 .12 .2018  14:30 
Регистрационный номер пробы в журнале 3896 

лата начала испытаний20.12.201814:30 дата выдачи результата 24 .12 .2018  12:12
1 |2.4-Л мг/дмЗ менее 0 ,0 0 2 * 0.03 МУ № 1541-76

! у |гамма-ГХЦГ Глиндан) мг/дмЗ менее 0 , 0 0 0 1  ’ 0 , 0 0 2 ГОСТ 31858-2012
з |Жесткость оотая | мг-экв/дмЗ 8 ,0 = 1 , 2 7(8.1)** ГОСТ 31954-2012

■Водородный показатель ед. pH 7,31=0.20 6 - 9 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Общая минерализация (сухой 
остаток)

j мг/дмЗ 436,0=39,2 1000 ПНДФ 14.1:2:261-10

6 Окисляемость
пегмаыганатная

мг02/дмЗ 0,48=0,10 ПНДФ 14.2:4.154-99

мг/дмЗ менее 0,005* ол ПНДФ 14.1:2:4.128-98
2 поверхностно-активные 

зс_1естБа (П.А_зк анионо- 
активные

мг/дмЗ менее 0,025* 0.5 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

9 Аммиак (по азоту) мг/дмЗ 0,06=0,02 2 ПНДФ 14.1:2:4.262-10
10 Нитрит-ион мг/дмЗ 0,0067±0,0033 3,0 ГОСТ 33045-2014
11 Нитраты (по N 03-) мг/дмЗ 37,26=3,73 45 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 

(2013г.)
12 Сульфаты (S 04  2 - ) мг/дмЗ 17,33=1.73 500 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 

(2013г.)
13 [Хлориды (С1- ' мг/дмЗ 25,48=2.55 350 ПНДФ 14.1:2:4.157-99 

(2013г.)
14 ;Фториды(Р-) мг/дмЗ«̂ 3 0,31=0,04 1.5 ПНДФ  14.1:2:4.157-99 

(2013г.)
15 (Алюминий (Ai 3 - ) мг/дмЗ менее 0,04* 0.5 ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000
16 Хром Сгбт мг/дмЗ 0,0065=0,0023 0,05 ПНДФ  14.1:2:4.140-98
17 Марганец (Мп. суммарно) мг/дмЗ менее 0,01* 0 . 1 ПНДФ  14.1:2:4.139-98

! 18 Железо (Те. суммарно) мг/дмЗ менее 0,01* 0.3 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
19 Никель (Ni, суммарно) мг/дмЗ 0,0022=0,0008 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.140-98

j 20 |Медь (Си, суммарно) мг/дмЗ менее 0,01* 1,0 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
2! |Цинк (Z n2+ ) мг/дмЗ менее 0,004* $ ПНДФ  14.1:2:4.139-98
7 1 Мышьяк (As, суммарно) мг/дмЗ менее 0,0005* 0,05 ПНДФ 14.1:2:4.140-98
23 |Молибден (Мо: суммарно) мг/дмЗ менее 0,001* 0,25 ПНДФ  14.1:2:4.140-98
24 [Кадмий (Cd, суммарно) мг/дмЗ 0,00013=0,00005 0,001 ПНДФ 14.1:2:4.140-98
25 |Ртуть (Hg, суммарно) мг/дмЗ менее 0,0001* 0.0005 ГОСТ 31950-2012

1 26 ]Свинец (РЬ, суммарно) мг/дмЗ 0.0004=0,0003 0.03 ПНДФ 14.1:2:4.140-98
9 7 !Фенол мг/дмЗ менее 0,0005* 0,001 ПНДФ  14.1:2:4.182-02
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-Vs-Vs О пред еляем ы е 
п. п п оказатели

Е диницы
изм ерения

Результаты
испы таний

В ел и ч и н а
ДОПУСТИМОГО

у р о в н я

НД на методы 
исследований

28 !ДДТ (сумма изомеров) мг/дмЗ менее 0 ,0 0 0 1 * 0 .0 0 2 ГОСТ 31858-2012
ФИО лица, ответственного за  проведение испытаний: Файзуллина 3. К., врач по СГЛИ

б а к т е р и о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я
Образец поступил 20.Г2.20Т8 14^30 

Регистрационный номер пробы в журнале 3896 
;ата начала испытаний20.12.201814:10 дата выдачи результата 2 7 Л 2 .2 0 1 8  П ’46

Об—а  м и к р о б к . е число КОЕ/мл 0 50 МУК 4.2.1018-01
2 О б ш и е  к о л и ф о р м н ы е  

б ак те р и и
бактерий в 1 0 0  

мл
не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено о т с у т с т в и е МУ 2.1.4.1184-03

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Калимуллина Л. Ф., врач-бактериолог

“нижний предел определения по методике выполнения измерений

** ФЗ от ". 12 .2011 г. Х °  4 1 6-Ф З  «О  водосн абж ен и и  и водоотведени и »

Ф.И.О.. должность лица, ответственного  за оформление протокола:
/-б (

________ П олян ская  Н. А., врач по С ГЛ И

П роба № 3896 "вода и сто ч н и к о в  ц ен трали зован н ы х систем  п итьевого  в о д о сн аб ж ен и я" в объеме п роведенн ы х 
исследований со о тветств у ет  тр еб о в ан и я м  С анП иН  2.1 .4 .1074-01 "П итьевая  вода. Г игиенические требования к 
качеству воды ц ен тр ал и зо ван н ы х  си стем  п итьевого водосн абж ени я. К о н тр о л ь  к ачества . Г игиенические требован ия 
к обеспечению  безоп асн ости  си стем  горяч его  водоснабж ения".
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